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大潟小・中学校　太陽光発電システム設置工事

図面番号

表紙・図面リスト

図 面 リ ス ト

図　面　名　称

太陽光発電設備　仕様書

太陽光発電設備　１階平面図

太陽光発電設備　２階平面図

太陽光発電設備　屋上階平面図

太陽光発電設備　断面図
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：有り

　インバータ容量

：太陽電池容量

：太陽電池発電所

：高圧一般配電線（三相３線、６．６ｋＶ、５０Ｈｚ）

　　逆潮流の有無

　　連　系　形　態

　　設　備　容　量

　　発電設備の種類

　　連系する電力系統

：高圧連系（三相３線２００Vに連系）

１．システム概要

１．１　設備の概要

補正年月日 補正内容 備　考 工事名称 作成年月

検　印 作　図 図面名称 縮尺 図面番号

建築設備士登録 第 0100-5966MY号 花　田　征　吉

建築設備士登録 第 18B1-0040LI号 高　橋　清　和

一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 08-04A-0644 号

株式会社　　コスモス設計 一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 05-04A-0293 号

管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号 安　田　勇　二

有限会社　　花田設計事務所

－ SB- 1太陽光発電設備　仕様書

２０ｋＷ以上

２０ｋＷ

１．２　システム構成

　（１）太陽電池は太陽からの日射を受けると直流電力を発生し、これを接続箱で集電する。

　（２）インバータは、この直流電力を並列する商用電源の電圧、周波数、位相と同期した交流電力に変換し、対象とする負荷へ電力を供給する。

　（４）連系保護装置等により、インバータ及び系統の異常時には連系を遮断する。

　（５）運転データ等は、データ収集装置により収集する。

１．３　運転方式

　　インバータは、下記のとおり全自動運転を行うものとする。

　（１）太陽電池の動作特性を監視し、設定値に達するとインバータを自動的に起動する。

　（２）太陽電池の出力を監視し、設定値以下になると自動的に運転を停止する。

　（３）太陽光発電システムによる負荷への電力供給は、原則として昼間のみを対象とする。昼間に日射不足により給電不能となる場合は自動的に

　　　　運転を停止させる。

　（４）太陽電池出力監視による発電装置自動停止後の復帰は時限を採って行い、不要な高頻度のポンピングを避ける。

　（５）交流系統に事故が発生した場合やインバータ故障時は、速やかに商用系統との連系接続を解列し確実に停止する。

　（６）商用系統の事故の場合は、商用系統が復旧すれば確認時間後自動的に再投入して運転を再開する。

１．４　系統連系保護方式

　　下表に保護継電器の種類、設置相数、検出場所を示す。（高圧連系、逆潮流有り　 ）

１．５　データ計測方式

　　本システムにおけるデータ計測に当たっては、ＮＥＤＯの定める「システム計測指針」に基づき、（１）に示す機器により、（２）に示す

　条件で、（３）に示すデータを自動的に収集し、定められたデータフォーマットに従って蓄積及び抽出できる計測システムを構築すること。

（１）使用機器

：６秒程度

：１組

：１組（傾斜面用）

：１式

　　　・データ格納周期

　　　・演算周期

　　　・測定周期

　　　・気温計

　　　・日射計

　　　・データ収集装置

（２）測定周期、演算周期、データ格納周期

直接電力計

による測定

でも可

でも可

による測定

直接電力計

　・インバータ出力電流

　・太陽電池出力電圧

　・太陽電池出力電流

　・太陽電池出力電力

　・インバータ出力電力

（３）データ収集項目

　・インバータ出力電圧

　・日射強度（傾斜面）

　　　項　　　　　　目

　・気温

　　１点

　　１点 　　　○

　　１点

　　１点

　　１点

　　　－

　　　－

　　　○

　　　－

　データ格納　　測定点数　

　　１点

　　１点

　　１点

　　　○

　　　－

　　　○

　　検出可能な場所

　パワーコンディショナ出力点など低圧回路の

　　　　検出場所　　設置相数　　　保護継電器の種類

（５）単独運転検出機能（受動・能動）

（４）周波数低下継電器（ＵＦＲ）

（３）周波数上昇継電器（ＯＦＲ）

（２）不足電圧継電器　（ＵＶＲ）

（１）過電圧継電器　　（ＯＶＲ）

　　　一相

　　　－

　　　一相

　　　三相

　　　一相

　　受電点または検出可能な場所（６）地絡過電圧継電器（ＯＶＧＲ） 　　零相回路

Ｖ
～

Ａ Ｖ
～
Ａ

～
Ｗ

Ｗｈ

単独運転検出
OFR UFR

MPPT制御
自動電圧調整

OVR UVR

気温計

日射計

発電電力

積算電力量

kW

kWh

kg-CCO2削減量

太陽光発電システム構成参考図
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制御信号

LA

MCB

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

基　　板

売電取引用電力量計

WH

PC

太陽電池

開閉器

MC

NF

D

LA

MCB

S

PV

電磁接触器

ノイズフィルター

ダイオード

サージアブソーバ

配線用遮断器

ELCB

ZPD

OVGR 地絡過電圧継電器

零相電圧検出装置

漏電遮断器

E アース

TD トランスデューサ

名称記号

記　　号　　説　　明

パソコン(ﾃﾞｰﾀ収集)

運転、異常、連系保護（各ａ接点）

EC

（データ収集装置）

計測表示ユニット

EC
EC

TD

TD

MCB

AC100V

AC100V

PC

モニター

変換器

信号

AC100V

太陽電池取付架台

太陽電池アレイ

トランスデューサ箱

データ計測装置 表示装置

付属ｹｰﾌﾞﾙ

　　本システムにおける連系保護装置は、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン及び電気設備の技術基準の解釈に沿って設置するものとする。

：１分間及び１時間

：６秒程度

逆接続可能型

感度電流100mA

売電計器用変成器

PCT

6600V/210V

(シールドアース)

(シールドアース)

UPS

NF NF

50Hz
6600V
3φ3W

3φ3W 3相3線

EC

集電ｹｰﾌﾞﾙ

＝10kW以上 接続箱×２

MCB×2
インバータユニット　三相10kW×2

低圧動力盤 高圧受電盤 引込柱

発電電力

積算電力量

kW

kWh

kg-CCO2削減量

AC100V

表示装置

小学校昇降口設置 中学校昇降口設置

※図中の太実線部を本工事範囲とし、細点線部は別途工事をあらわす.

Tr 3φ 300kVA

ELCB3P150AT

ZPDOVGR

　　本システムは、太陽電池モジュール、10kW自立運転機能付パワーコンディショナー、太陽電池用架台、接続箱、インバータ、連系保護装置、

　　およびデ－タ収集装置等より構成する。図１にシステム構成を示す。

　（３）余剰電力が生じた場合には、当該電力は電力会社側電力系統に供給する。売電用電力計を引込柱に取付ける。（売電）

自立運転10kW機能付パワーコンディショナ（20kW　自動切換型）

ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ
10kW
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　非常回路用分電盤
　（小学校既設盤内設置）

小学校 中学校

EM-CEE2゜-2C

　　適用メーカー

　・京セラ㈱　・パナソニック㈱　・三菱電機㈱

本工事で採用する機器は下記メーカーの同等品とし、監督員の承諾を得ること。

小中学校　太陽光発電設置工事 H24.7



補正年月日 補正内容 備　考 工事名称 作成年月

検　印 作　図 図面名称 縮尺 図面番号

建築設備士登録 第 0100-5966MY号 花　田　征　吉

建築設備士登録 第 18B1-0040LI号 高　橋　清　和

一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 08-04A-0644 号

株式会社　　コスモス設計 一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 05-04A-0293 号

管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号 安　田　勇　二

有限会社　　花田設計事務所

1/200

データ計測装置

太陽光発電設備　1階平面図 SB- 2

１階平面図　（1/200)
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消火ポンプ室

（貯水槽１４ｍ3）

器具庫

更衣室
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SK

器具庫
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男子ＷＣ

ＥＬＶ

UP

器具庫

楽器庫

EXP･J

直通階段

屋外

楽器庫

機械室

風除室 段ボール
置き場

食品庫

下処理室

倉庫
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ＷＣ

手洗い

調理室

洗浄室
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プール

風除室

コンピューター室 コンピューター室

渡り廊下

直通階段

屋外

ＥＬＶ

足洗い場 足洗い場 足洗い場足洗い場 足洗い場
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EXP･J

EXP･J
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ＷＣ ＷＣ
車いす

検収

玄関

休憩室

前室

EXP･J

EXP･J

音楽室

音楽室

放送室

スタジオ

相談室
ティア
ボラン

保健室校長室

校長室

特別支援

スタジオ

放送室
FSS

特定防火
設備

設備
特定防火

UP

FSS

UP

UPUP

設備

特定防火

設備

特定防火

FSS

FSS

FSS

足洗い場

メディアセンター

表示装置 表示装置

　ＥＭ－ＫＰＥＥ－Ｓ１．２５－２Ｐ　×３（既設配管内）

　ＥＭ－ＫＰＥＥ－Ｓ１．２５－２Ｐ

　ＥＭ－ＣＥ１４゜－２Ｃ　　　　　　　　（既設配管内）

　ＥＭ－ＩＥ５．５゜　　　　　　　　　　（既設配管内）

　ＥＭ－ＣＥＥ２゜－２Ｃ　　　　　　　　（既設配管内）

　ＥＭ－ＫＰＥＥ－Ｓ１．２５－２Ｐ（既設ラック）

　ＥＭ－ＣＥＥ２゜－２Ｃ　　　　　（既設ラック）

　ＥＭ－ＣＥ５．５゜－２Ｃ　　　　（既設ラック）

　ＥＭ－ＩＥ５．５゜　　　　　　　（既設ラック）

　　以降キュービクルへ　ＥＭ－ＣＥＥ２゜－２Ｃ.ＥＭ－ＩＥ５．５゜

職員室

昇降口

職員室

FSS

防球ネット 

　外部足場（屋上まで）

小中学校　太陽光発電設置工事 H24.7



補正年月日 補正内容 備　考 工事名称 作成年月

検　印 作　図 図面名称 縮尺 図面番号

建築設備士登録 第 0100-5966MY号 花　田　征　吉

建築設備士登録 第 18B1-0040LI号 高　橋　清　和

一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 08-04A-0644 号

株式会社　　コスモス設計 一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 05-04A-0293 号

管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号 安　田　勇　二

有限会社　　花田設計事務所

1/200 SB- 3

Ｒ階下平面図　（1/200）
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太陽光発電設備　2階平面図

　ＥＭ－ＫＰＥＥ－Ｓ１．２５－２Ｐ　×３（既設配管内）

　ＥＭ－ＣＥ１４゜－２Ｃ　　　　　　　　（既設配管内）

　ＥＭ－ＩＥ５．５゜　　　　　　　　　　（既設配管内）

　ＥＭ－ＣＥＥ２゜－２Ｃ　　　　　　　　（既設配管内）

　ＥＭ－ＫＰＥＥ－Ｓ１．２５－２Ｐ　×３（既設配管内）

　ＥＭ－ＣＥ１４゜－２Ｃ　　　　　　　　（既設配管内）

　ＥＭ－ＩＥ５．５゜　　　　　　　　　　（既設配管内）

　ＥＭ－ＣＥＥ２゜－２Ｃ　　　　　　　　（既設配管内）

小中学校　太陽光発電設置工事 H24.7



屋根伏図　（1/200）

補正年月日 補正内容 備　考 工事名称 作成年月

検　印 作　図 図面名称 縮尺 図面番号

建築設備士登録 第 0100-5966MY号 花　田　征　吉

建築設備士登録 第 18B1-0040LI号 高　橋　清　和

一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 08-04A-0644 号

株式会社　　コスモス設計 一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 05-04A-0293 号

管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号 安　田　勇　二 H22.6

有限会社　　花田設計事務所
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太陽光発電設備　屋上階平面図

ソーラーパネル ソーラーパネル

接続箱

　ＥＭ－ＫＰＥＥ－Ｓ１．２５－２Ｐ　×３（既設配管内）

　ＥＭ－ＣＥ１４゜－２Ｃ　　　　　　　　（既設配管内）

　ＥＭ－ＩＥ５．５゜　　　　　　　　　　（既設配管内）

　ＥＭ－ＣＥＥ２゜－２Ｃ　　　　　　　　（既設配管内）

スコットトランス

パワーコンディショナ

太陽電池アレイ専用ケーブル（専用保護管）太陽電池アレイ及び計測装置専用ケーブル（専用保護管）

接続箱

　足場および落下防止手摺　足場および落下防止手摺

小中学校　太陽光発電設置工事



補正年月日 補正内容 備　考 工事名称 作成年月

検　印 作　図 図面名称 縮尺 図面番号

建築設備士登録 第 0100-5966MY号 花　田　征　吉

建築設備士登録 第 18B1-0040LI号 高　橋　清　和

一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 08-04A-0644 号

株式会社　　コスモス設計 一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 05-04A-0293 号

管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号 安　田　勇　二

有限会社　　花田設計事務所
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太陽光発電設備　断面図



補正年月日 補正内容 備　考 工事名称 作成年月

検　印 作　図 図面名称 縮尺 図面番号

建築設備士登録 第 0100-5966MY号 花　田　征　吉

建築設備士登録 第 18B1-0040LI号 高　橋　清　和

一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 08-04A-0644 号

株式会社　　コスモス設計 一級建築士事務所登録 秋田県知事登録 第 05-04A-0293 号

管理建築士　一級建築士大臣登録 第 177796号 安　田　勇　二

有限会社　　花田設計事務所

架台兼用桟カバー参考図架台兼用桟カバー納まり参考図

10

4
5

4
0

87
8

太陽電池架台　

太陽電池モジュール　

＠455455＠455

太陽電池モジュール

アルミ製

架台兼用桟カバー

太陽電池架台

架台兼用桟カバー　
アルミ製

架台兼用桟カバー参考図　S=1/100

24,000程度

4
,
0
0
0
程

度

1/100架台兼用桟カバー参考図

4

SB- 6

小中学校　太陽光発電設置工事 H24.7


